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Keukenruimte

S Plafondhoogte ca. 2630mm vanaf dekvloer

Projectnr.

12497

=

Projectnaam Ruijtersweide
Woningtype Hoekwoning
Tekeningnr. 12497_267
Datum 16-5-2019
Status Definitief
Bouwnummer 267
RENVOOI - alle maten in millimeters
Pos.| Omschriving | tov.  [FERREIT) SR OO
1 WCD Afzuigkap | 1100 A 2250
2 WCD Koelkast 1850 650
4 DWCD HH gebruik 1750 A 1200
6 Pert'c')ixngzjov Kookplaat | 1000 A 650
8 | Loze leiding*3 Boiler 1500 A 650
I e aaT A
11 Ahater szoelbak 1750 A 650
WSt
12 groep*3 Vaatwasser | 1850 A 650
14 DWCD HH gebruik | 2400 A 1200
16 | VEDopPaparte | o oven | 2250 | A 2000
groep
23| (WO | Vaatwasser | 1800 | A 550
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*1 Afmonteren op muurplaat
*3 Uitgevoerd in opbouw
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Projectnr.

12497

Projectnaam Ruijtersweide
Woningtype Benedenwoning
Tekeningnr. 12497_268
Datum 4-6-2019
Status Definitief
Bouwnummer 268, 269, 270

RENVOOI = Alle maten in millimeters

v afstand in| vanaf | Hoogte =
Pos Omschrijving tb.v. mm hoek |mm +vloer
1 WCD Afzuigkap 2650 A 2250
2 WCD Koelkast 2250 A 150
4 DWCD HH gebruik | 4550 A 1200
Perilex 2x230V
6 tot 7. OKw Kookplaat 2750 A 650
8 Loze leiding Boiler 3600 A 650
Water -
9 Wﬁg??a”“ Spoelbak | 3900 A 650
T o
10 Afvoart3 Spoelbak 3850 A 450
11 |Water - Koud=1*3] Spoelbak 3800 A 650
WCD op aparte
12 groep Vaatwasser | 4050 A 400
13 DWCD HH gebruik | 3150 A 1200

Borstwering ca. 1025mm vanaf dekvloer
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*1 Afmonteren op muurplaat
*3 Uitgevoerd in opbouw
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- Projectnr. 12497
Keukenruimte a Projectnaam Ruijtersweide
4 -
; Woningtype Bovenwoning
Plafondhoogte ca. 2630mm vanaf dekvloer -
g 8 Tekeningnr. 12497_268 b
Z Datum 4-6-2019
[a) .
¢ - Status Definitief
: I
; O] Bouwnr get 268 b, 269 b, 270 b
w H
e Bouwnr gesp 268 a, 269 a, 270 a
O L
-
_ -1 RENVOOI = Alle maten in millimeters
C:::: (] 1115 %
orver i g\ \ @\ [] . afstand in| vanaf | Hoogte =
:@ vloerverwarming ] :) |: Pos.| Omschrijving t.b.v. mm hoek |mm +vloer
Q Q 1 WCD Afzuigkap 2150 A 2250
6 r ] || 2 WCD Koelkast 2550 A 150
Raig ® Q ] ] 4 DWCD HH gebruik 150 A 1200
“ H ™
u Standen WTW
+ |
N HD > | schakelaar | systeem | 220 A 1200
T g | Perilex 2x230V | oiplaat | 2050 | A 650
(®)] n tot 7.0Kw
L | 8 Loze leiding Boiler 1100 A 650
XF 9 Water - Spoelbak | 900 A 650
) T Warm*1*3
LN 5 Water -
H 10 Afvoers3 Spoelbak 950 A 450
F 11 |Water - Koud=1*3] Spoelbak 1000 A 650
WTW-ventiel niet verplaatsbaar —_ ]| 13 DWCD HH gebruik | 1550 A 1200
m
WT%)V\
m{c) I
K.Z.S.
W *1 Afmonteren op muurplaat
*3 Uitgevoerd in opbouw
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Borstwering ca. 1025mm vanaf dekvloer

Projectnr. 12497
Projectnaam Ruijtersweide
Woningtype 2-onder-1-kap
Tekeningnr. 12497 _271b

Datum 16-5-2019
Status Definitief
Bouwnummer 271

RE NVOOI = Alle maten in millimeters

e afstand in| vanaf | Hoogte =
Pos. Omschrijving th.v. mm hoek [|mm +vloer

1 WCD Afzuigkap 1100 A 2550

2 WCD*3 Koelkast 1850 650

4 DWCD HH gebruik 1750 A 1200

Perilex 2x230V

6 tot 7 OKw Kookplaat 1000 A 650

8 | Loze leiding*3 Boiler 1350 A 650
Water -

9 W®r§§§1*3 Spoelbak 1450 A 650
T

10 Avavaot%r*3 Spoelbak 1500 A 450
=

11 W(':%)Ud*l%t Spoelbak 1550 A 650

op aparte
12 groep*3 Vaatwasser | 1650 A 650
14 DWCD HH gebruik 2750 A 1200
WCD op aparte .

16 groep*3 Combi-oven | 2250 A 2000
Water-

23 Koud*1*3 Vaatwasser | 1600 A 550

*1 Afmonteren op muurplaat

*3 Uitgevoerd in opbouw
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Borstwering ca. 1025mm vanaf dekvloer

Projectnr. 12497
Projectnaam Ruijtersweide
Woningtype 2-onder-1-kap
Tekeningnr. 12497 _272b

Datum 16-5-2019
Status Definitief
Bouwnummer 272

RE NVOOI = Alle maten in millimeters

e afstand in| vanaf | Hoogte =
Pos. Omschrijving th.v. mm hoek [|mm +vloer

1 WCD Afzuigkap 1100 A 2550

2 WCD*3 Koelkast 1850 650

4 DWCD HH gebruik 1750 A 1200

Perilex 2x230V

6 tot 7 OKw Kookplaat 1000 A 650

8 | Loze leiding*3 Boiler 1250 A 650
Water -

9 W\?Vrar?:l*3 Spoelbak 1550 A 650
T

10 Avavaot%r*3 Spoelbak 1500 A 450
=

11 W(':%)Ud*l% . Spoelbak 1450 A 650

op aparte
12 groep*3 Vaatwasser | 1650 A 650
14 DWCD HH gebruik 2750 A 1200
WCD op aparte .

16 groep*3 Combi-oven | 2250 A 2000
Water-

23 Koud*1*3 Vaatwasser | 1400 A 550

*1 Afmonteren op muurplaat

*3 Uitgevoerd in opbouw
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Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
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Keukenruimte

Plafondhoogte ca.2630mm vanaf dekvloer
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Borstwering ca. 1025mm vanaf dekvloer
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Projectnr. 12497
Projectnaam Ruijtersweide
Woningtype Hoekwoning
Tekeningnr. 12497 _273b

Datum 16-5-2019
Status Definitief
Bouwnummer 273

RE NVOOI = Alle maten in millimeters

sy afstand in| vanaf | Hoogte =
Pos. Omschrijving tb.v. mm hoek [|mm +vloer
1 WCD Afzuigkap 1100 A 2250
2 WCD Koelkast 1850 650
4 DWCD HH gebruik 1750 A 1200
Perilex 2x230V
6 tor. 7 OKw Kookplaat 1000 A 650
8 | Loze leiding*3 Boiler 1250 A 650
Water -
9 Warm*1%3 Spoelbak | 1450 A 650
ater -
10 Avf,"oter*3 Spoelbak 1400 A 450
ater -
11 WC':%’Ud*l*3 : Spoelbak 1550 A 650
op aparte
12 groep*3 Vaatwasser | 1650 A 650
14 DWCD HH gebruik | 2450 A 1200
16 | WD opaparte f 2250 | A 2000
groep ombi-oven
Water-
23 Koud*1*3 Vaatwasser | 1600 A 550

*1 Afmonteren op muurplaat
*3 Uitgevoerd in opbouw
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Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend




/\ Plafondhoogte ca. 2630mm vanaf dekvloer Projectnr. 12497
E B EEL ffffffffffffffffffffffffff - A Projectnaam Ruijtersweide
. Woningtype Rijwoning
[a) Keukenruimte T .
© E Tekeningnr. 12497_274
; Datum 16-5-2019
=TT T
0 g Status Definitief
o — ______
4 C_ s Bouwnummer 274, 275, 276
=l .
a vloerverwarming
™=
L
5 RENVOOI
= All t i illimet
% m ‘ ‘ ‘ ‘ € maten In milliimeters
E 1 06, Q P afstand in| vanaf | Hoogte =
@ 6 (O F Pos.|  Omschrijving tb.v. mm hoek |[mm +vloer
= Q Q : 1 WCD Afzuigkap | 2000 A 2250
3 5 : 2 WCD Koelkast | 2300 650
Mo n >< - 4 DWCD HH gebruik | 1400 A 1200
m -
3 e 6 | Peex 20V [ ookplaat | 2100 | A 650
™M > > 8 Loze leiding Boiler 625 A 650
@ o | Jarer- | spoebak | 675 | A 650
WT 0| 2o Spoelbak | 725 | A 450
WTW tiel niet laatsb I ‘ 11 |Water - Koud=1*3 Spoelbak 775 A 650
-ventiel niet verplaatsbaar
P f 12 WCDg‘igeapparte Vaatwasser | 845 A 400
13 DWCD HH gebruik 150 A 1200
16 WCDgigeapparte Combi 2750 | A 2000
o Water -
23 Koud*1+3 Vaatwasser 825 A 550
(IS
K.Z.S
] Draai-/ kiepraam | I~
| 7<><: *1 Afmonteren op muurplaat
S \ = ] E =] ) ]
- [TTTTTITITTITT "3 Uitgevoerd in opbouw
i—690 © 1550 @28537 I
c —
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Borstwering ca. 1025mm vanaf dekvloer fre—
L Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
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Plafondhoogte ca.2630mm vanaf dekvloer
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Borstwering ca. 1025mm vanaf dekvloer

Projectnr. 12497
Projectnaam Ruijtersweide
Woningtype Hoekwoning
Tekeningnr. 12497 _277b

Datum 16-5-2019
Status Definitief
Bouwnummer 277

RE NVOOI = Alle maten in millimeters

sy afstand in| vanaf | Hoogte =
Pos. Omschrijving tb.v. mm hoek [|mm +vloer
1 WCD Afzuigkap 1100 A 2250
2 WCD Koelkast 1850 650
4 DWCD HH gebruik 1750 A 1200
Perilex 2x230V
6 tor. 7 OKw Kookplaat 1000 A 650
8 | Loze leiding*3 Boiler 1300 A 650
Water -
9 W€Vr”§*1*3 Spoelbak 1550 A 650
ater -
10 Avavoter*3 Spoelbak 1500 A 450
ater -
11 WC':%’Ud*l*3 t Spoelbak 1450 A 650
op aparte
12 groep*3 Vaatwasser | 1700 A 650
14 DWCD HH gebruik | 2400 A 1200
16 | WD opaparte f 2250 | A 2000
groep ombi-oven
Water-
23 Koud*1*3 Vaatwasser | 1300 A 550

*1 Afmonteren op muurplaat
*3 Uitgevoerd in opbouw
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Borstwering ca. 1025mm vanaf dekvloer
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Keukenruimte

Plafondhoogte ca. 2630mm vanaf dekvloer

Projectnr.

12497

Projectnaam Ruijtersweide
Woningtype 2-onder-1-kap
Tekeningnr. 12497_278b
Datum 16-5-2019
Status Definitief
Bouwnr get 278

RENVOOI = Alle maten in millimeters
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Borstwering ca. 585mm vanaf dekvloer

| f—i *3 Uitgevoerd in opbouw

© )
- afstand in| vanaf | Hoogte =
@ Pos. Omschrijving tb.v. mm hoek [mm +vloer
1 WCD Afzuigkap 950 B 2550
2 WCD*3 Koelkast 1700 B 650
4 DWCD HH gebruik 250 A 1200
Perilex 2x230V
Kookpl
6 tot 7 .OKw ookplaat 1050 B 650
8 | Loze leiding*3 Boiler 1450 A 650
Water -
18 9 W\’71vrnt1*1*3 Spoelbak 1200 A 650
ater -
Ibak
Q 10 A\‘,(/V(%er* 3 Spoelba 1250 A 450
ater -
Ibak
N 11 WCI:(SUd*l*‘? i Spoelba 1300 A 650
op aparte
) 12 groep*3 Vaatwasser 1050 A 650
14 DWCD HH gebruik 250 B 1200
WCD op aparte .
16 groep*3 Combi-oven | 2150 B 2000
(@] Water-
Tp) 23 Koud*1*3 Vaatwasser | 1350 A 550
(@)
W T 1 *1 Afmonteren op muurplaat
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Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
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Borstwering ca. 585mm vanaf dekvloer
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Borstwering ca. 1025mm vanaf dekvloer

Projectnr. 12497
Projectnaam Ruijtersweide
Woningtype 2-onder-1-kap
Tekeningnr. 12497_279b

Datum 16-5-2019
Status Definitief
Bouwnr 279

RENVOOI = Alle maten in millimeters

- afstand in| vanaf | Hoogte =
Pos. Omschrijving t.b.v. mm hoek |mm +vloer
1 WCD Afzuigkap 950 B 2550
2 WCD*3 Koelkast 1700 B 650
4 DWCD HH gebruik 250 A 1200
Perilex 2x230V
Kookpl
6 tot 7 .OKw ookplaat 1050 B 650
8 | Loze leiding*3 Boiler 1450 A 650
Water -
9 W\’71vrnt1*1*3 Spoelbak 1200 A 650
ater -
Ibak
10 A\‘,(/V(%er* 3 Spoelba 1250 A 450
ater -
Ibak
11 WCI:(SUd*l*‘? i Spoelba 1300 A 650
op aparte
12 groep*3 Vaatwasser 1050 A 650
14 DWCD HH gebruik 250 B 1200
WCD op aparte .
16 groep*3 Combi-oven | 2150 B 2000
Water-
23 Koud*1*3 Vaatwasser | 1150 A 550

*1 Afmonteren op muurplaat

*3 Uitgevoerd in opbouw
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Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend




Borstwering ca. 1025mm vanaf dekvloer

Projectnr.

12497

Projectnaam Ruijtersweide
Woningtype 2-onder-1-kap
Tekeningnr. 12497_280
Datum 16-5-2019
Status Definitief
Bouwnummer 280
RENVOOI = Alle maten in millimeters
Pos. Omschrijving th.v. afstand in| vanaf | Hoogte =
mm hoek [mm +vloer
1 WCD Afzuigkap 1100 A 2250
2 WCD Koelkast 1850 650
4 DWCD HH gebruik 1750 A 1200
Perilex 2x230V
Kookpl
6 tof 7 OKw ookplaat 1000 A 650
8 | Loze leiding*3 Boiler 1300 A 650
Water -
9 WWT*l*s Spoelbak 1550 A 650
ater -
10 A\x):/vc%er*3 Spoelbak 1500 A 450
ater -
11 Wcl:(gud*l*s i Spoelbak 1450 A 650
op aparte
12 groep*3 Vaatwasser 1650 A 650
14 DWCD HH gebruik 2550 A 1200
WCD op aparte .
16 groep Combi-oven | 2250 A 2000
Water-
23 Koud*1*3 Vaatwasser | 1400 A 550
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*1 Afmonteren op muurplaat

*3 Uitgevoerd in opbouw

GENHUIS PROJECTEN

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend




Borstwering ca. 1025mm vanaf dekvloer
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Projectnr. 12497
Projectnaam Ruijtersweide
Woningtype 2-onder-1-kap
Tekeningnr. 12497 281

Datum 16-5-2019
Status Definitief
Bouwnummer 281

RENVOOI = Alle maten in millimeters

POS. Omschrijving th.v. afstand in| vanaf | Hoogte =
mm hoek [mm +vloer
1 WCD Afzuigkap 1100 A 2250
2 WCD Koelkast 1850 650
4 DWCD HH gebruik 1750 A 1200
Perilex 2x230V
Kookpl
6 ot 7 OKw ookplaat 1000 A 650
8 | Loze leiding*3 Boiler 1300 A 650
Water -
9 W\?vrnt]*l*s Spoelbak 1550 A 650
ater -
10 Avavc%er*a Spoelbak 1500 A 450
ater -
11 Wé%)“d*l*3 i Spoelbak 1450 A 650
op aparte
12 groep*3 Vaatwasser 1650 A 650
14 DWCD HH gebruik 2400 A 1200
WCD op aparte .
16 groep Combi-oven | 2250 A 2000
Water-
23 Koud*1*3 Vaatwasser | 1400 A 550

*1 Afmonteren op muurplaat

*3 Uitgevoerd in opbouw
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